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Dalam penyaluran tenaga listrik ternyata sukar diperoleh beban yang seimbang, terutama beban-beban satu 
fasa yang mendapat pelayanan dari sistem tiga fasa. Sehingga keadaan ini dapat mengakibatkan rugi-rugi daya dan 
bagi konsumen yaitu tejadinya penurunan tegangan. Hal ini terjadi karena adanya arus yang mengalir pada 
penghantar netral trafo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidakseimbangan beban yang diakibatkan oleh 
beban satu fasa sistem distribusi tiga fasa, rugi daya jaringan, dan penghantar netral yang ditimbulkan akibat beban 
yang tidak seimbang serta melihat pengaruh dari segi kerugian energi yang ditimbulkan. Sehubungan dengan itu, 
penelitian ini dilakukan di penyulang Toddopuli pada PT. PLN (Persero) ULP Panakukkang dengan menggunakan 
metode analisis secara deskriptif dan simulasi menggunakan ETAP Power Station 16.0. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 gardu yang mengalami penyeimbangan beban yaitu 
GT.PTP037, GT.PTP022, GT.PTP028, dan GT.PTP021. Dengan besar rugi-rugi daya jaringan pada kondisi tidak 
seimbang adalah sebesar 319 kW dan kerugian energi listrik sebesar Rp. 9.003.860,00. Kemudian setelah 
penyeimbangan beban, rugi-rugi daya dan kerugian energi listrik mengalami penurunan sebesar 45,48% yaitu 
174,12 kW dan Rp. 4.908.429,00. Dengan selisih tertinggi antara hasil simulasi ETAP 16.0 dengan perhitungan 
manual mengenai rugi-rugi daya jaringan terdapat pada gardu GT.PTP022. 
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I. PENDAHULUAN 
Dalam menjaga stabilitas sistem tenaga listrik, 
kualitas daya merupakan hal yang penting. Untuk menjaga 
stabilitas tersebut perlu diperhatikan pembebanan pada 
transformator distribusi. Karena dalam analisis 
pembebanan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi 
beban lebih akibat beban tidak seimbang. 
Sehingga perencanaan sistem akan selalu berusaha 
untuk menyeimbangkan beban-beban satu fasa atau per-
fasa sedemikian rupa agar dapat mengalirkan arus 
seimbang pada salurannya, namun dalam mengalirkan 
tenaga listrik tersebut terjadi pembagian beban-beban yang 
pada awalnya merata tetapi karena ketidakserempakan 
waktu pemakaian atau penyalaan beban-beban tersebut 
maka menimbulkan ketidakseimbangan beban yang 
berdampak pada penyediaan tenaga listrik, 
ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa (fasa R, 
fasa S, dan fasa T), inilah yang menyebabkan mengalirnya 
arus di netralnya transformator, arus netral inilah yang 
menimbulkan rugi-rugi pada transformator sehingga 
kemampuannya dalam melayani beban menurun. Oleh 
karena itu diperlukan data untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap rugi-
rugi pada transformator dan dampak lainnya pada segi 
ekonomi. Karena nantinya akan sangat mempengaruhi 
biaya investasi [1].  
Dalam melakukan penelitian ini objek penelitian akan 
dilakukan pada transformator di Penyulang Toddopuli. 
Pemilihan Penyulang Toddopuli berdasarkan data 
pengukuran beban trafo distribusi pada PT PLN (Persero) 
ULP Panakkukang yang pernah mengalami gangguan 
pada tahun 2019. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka dari itu 
penulis mengambil judul tentang “Studi Pengaruh 
Ketidakseimbangan Beban Trafo Distribusi 20 kV 
Terhadap Rugi-Rugi Daya pada Penyulang Toddopuli 
ULP Panakukkang Makassar”.  
 
II. KAJIAN LITERATUR 
A. Sistem Distribusi Tenaga Listrik 
 Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga 
listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan 
tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (bulk power 
source) sampai ke konsumen [11]. Tenaga listrik yang 
dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik besar dengan 
tegangan dari 11 kV sampai 24 kV di naikan tegangannya 
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oleh Gardu Induk (GI) dengan transformator penaik 
tegangan menjadi 70 kV, 154 kV, 220 kV atau 500 kV 
kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Tujuan 
menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian 
daya listrik pada saluran transmisi, dalam hal ini kerugian 
daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir 
(I2.R). Dengan daya yang sama bila nilai tegangannya 
diperbesar, maka arus yang mengalir semakin kecil 
sehingga kerugian daya juga akan kecil pula.  
Dari saluran transmisi, tegangan diturunkan lagi 
menjadi 20 kV dengan transformator penurun tegangan 
pada gardu induk distribusi, kemudian dengan sistem 
tegangan tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh 
saluran distribusi primer [2]. Dari saluran distribusi primer 
inilah gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk 
diturunkan tegangannya dengan trafo distribusi menjadi 
sistem tegangan rendah, yaitu 220/380 Volt. Selanjutnya 
disalurkan oleh saluran distribusi sekunder ke pelanggan 
konsumen.  
Pada sistem penyaluran daya jarak jauh, selalu 
digunakan tegangan setinggi mungkin, dengan 
menggunakan transformator step-up. Nilai tegangan yang 
sangat tinggi ini menimbulkan beberapa konsekuensi 
antara lain: berbahaya bagi lingkungan dan mahalnya 
harga perlengkapan-perlengkapannya, selain itu juga tidak 
cocok dengan nilai tegangan yang dibutuhkan pada sisi 
beban. Maka, pada daerah-daerah pusat beban tegangan 
saluran yang tinggi ini diturunkan kembali dengan 
menggunakan transformator step-down. Dalam hal ini 
jelas bahwa sistem distribusi merupakan bagian yang 
penting dalam sistem tenaga listrik secara keseluruhan. 
[3]. 
B. Transformator 
Transformator merupakan peralatan listrik yang 
berfungsi untuk menyalurkan daya/tenaga dari tegangan 
tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Transformator 
menggunakan prinsip hukum Faraday dan hukum Lorentz 
dalam menyalurkan daya, dengan arus bolak-balik yang 
mengalir mengelilingi suatu inti besi maka inti besi itu 
akan berubah menjadi magnet. 
C. Klasifikasi Beban 
Setelah mengetahui mengenai definisinya, beban 
listrik itu sendiri kemudian diklasifikasikan atau 
dikelompokkan kedalam beberapa kelas-kelas. 
Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pola konsumsi energi listrik pada tiap sektor yang 
memiliki beban. Oleh karena itu penyedia energi pada 
bagian distribusi pun dapat membagi bagian-bagian beban 
agar seimbang penggunaanya dan tetap memiliki cadangan 
energi yang cukup. Sehingga pengklasifikasian beban ini 
dianggap perlu agar dapat diketahui berapa jumlah beban 
dan berapa jumlah daya yang akan disalurkan untuk 
menjalankan beban tersebut. Berdasarkan jenis konsumen 
energi listrik, secara garis besar, ragam beban dapat 
diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis seperti di bawah 
ini. 
1)   Beban rumah tangga,   
2)   beban komersial,   
3)   beban industri,   
4)   beban fasilitas umum  (Suswanto, 2009:186). [5] [8] 
 
D. Sistem Distribusi Sekunder dengan Beban Tak 
Seimbang 
Pembebanan tidak seimbang ini terjadi pada 
transformator yang distribusi akibat karakteristik beban 
yang terhubung pada transformator berbeda-beda untuk 








Gambar 1 Vektor Diagram Arus Keadaan Beban 
Seimbang (Badaruddin, 2012) [6] 
 
1) Ketiga vektor arus/tegangan sama besar, 2) ketiga 
vektor saling membentuk sudut 120º satu sama lain 
(Pursito, 2013:3). [7] 
Sedangkan beban dikatakan berada dalam keadaan 
tidak seimbang adalah ketika berada pada posisi berikut 
ini. 
2.) Ketiga vektor sama besar tetapi tidak membentuk 
susdut 120º satu sama lain,  2)  ketiga vektor tidak 
sama besar dan  membentuk sudut 120º satu sama 
lain,  3)  ketiga vektor tidak sama besar dan tidak 
membentuk sudut 120º satu sama lain (Badaruddin, 
2012:10). [6] 











 Gambar 2. Vektor Diagram Arus Keadaan  
  Beban Tak Seimbang (Badaruddin, 2012)[6] 
 
E. Arus Netral Akibat Beban Tak Seimbang 
Arus netral dalam sistem distribusi tenaga listrik 
dikenal sebagai arus yang mengalir pada kawat netral di 
sistem distibusi tegangan rendah tiga fasa empat kawat 
(R,S,T dan N) [7]. Arus netral ini akan muncul jika 
kondisi beban tidak seimbang dan karena adanya arus 
harmonisa akibat beban non linear.  
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Gamabr 3. Sistem Distribusi dengan Arus Netral Akibat 
Beban Tak Seimbang 
(Suhadi,2008) [4] 
 
Berikut adalah persamaanya: 
𝐼! = 𝐼! + 𝐼! + 𝐼!                                                  (1)                       (10) 
𝐼! = 𝑎!𝐼! + 𝑎𝐼! + 𝐼!                                            (2)       (11) 
𝐼! = 𝑎𝐼! + 𝑎!𝐼! + 𝐼!                                        (3)          
        (12) 
 Dengan tiga langkah yang dijabarkan dalam 
menentukan urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol 
terlebih dahulu, maka arus-arus urutan juga dapat 






( 𝐼!  + 𝑎𝐼! + 𝑎!𝐼!)                                     (4)         




 (𝐼! +  𝑎!𝐼! + 𝑎𝐼!)                                     (5)                




  (𝐼!  + 𝐼!+ 𝐼!)                                            (6)             
        (15) 
Dengan: 
 I1 = Arus urutan positif (A) 
I2 = Arus urutan negatif (A) 
I0 = Arus urutan nol (A) 
𝑎  =  120° 
  
Pada komponen simetris simbol a dipergunakan untuk 
menunjukkan operator yang menimbulkan suatu 
perputaran sebesar 120° dengan arah yang berlawanan 
dengan arah perputaran jarum jam [15]. Operator 
semacam ini adalah bilangan kompleks yang besarnya satu 
dan sudutnya 120° dan difenisikan sebagai berikut: 
 𝑎 = 1 ∠ 120° atau 𝑎 = - 0,5 + j0,866 
 
Rugi-rugi daya listrik pada sistem distribusi 
dipengaruhi beberapa faktor yang antara lain faktor 
konfigurasi dari sistem jaringan distribusi, transformator, 
kapasitor, isolasi dan rugi – rugi daya listrik. Jika suatu 
arus mengalir pada suatu penghantar, maka pada 
penghantar tersebut akan terjadi rugi-rugi daya menjadi 
panas karena pada penghantar tersebut terdapat resistansi. 
Rugi-rugi dengan beban terpusat pada ujung saluran 
distribusi primer dirumuskan sebagai berikut:  
∆V = I ( R cos φ + X sin φ ) L      (7) 
P = 3 I2 . R . L        (8) 
Dengan:  
I = Arus yang mengalir per fasa (Ampere)  
R = Resistansi saluran per fasa (Ohm/km)  
X = Reaktansi saluran per fasa (Ohm/km)  
Cos φ = Faktor daya beban (0,85) 
L = Panjang saluran (km) 
 
Pemilihan jenis kabel yang akan digunakan pada 
jaringan distribusi merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan dalam perencanaan dari suatu sistem tenaga 
listrik karena dapat memperkecil rugi-rugi daya. 
 
F. Faktor Ketidakseimbangan Beban 
Apabila impedansi ZR , ZS, dan ZT tidak sama maka 
nilai arus-arus IR, IS, dan IT tidak sama, sehingga 
tegangan VR , VS, dan VT  tidak sama pula. Nilai 
impedansi dapat diperoleh jika nilai tegangan dan 
arus diketahui dan dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
      𝑍 =  !
!
                   (9) 
Perbandingan antara nilai komponen urutan negatif 
dengan komponen urutan positif disebut faktor 
ketidakseimbangan beban (unbalance factor) atau 
dapat disingkat dengan F [13]. 
Apabila data yang diketahui merupakan nilai 
tegangan, maka faktor ketidakseimbangan beban 
dinyatakan berdasarkan perbandingan antara tegangan 
urutan negatif dengan tegangan urutan positif, yaitu: 
𝐹! =  
!!
!!
    (10) 
Apabila data yang diketahui merupakan nilai 
arus, maka faktor ketidakseimbangan beban 
dinyatakan dengan berdasarkan perbandingan antara 
arus urutan negatif dengan arus urutan positif, yaitu: 
𝐹! =  
!!
!!
                 (11) 
Dengan : 
FK = Faktor ketidakseimbangan beban 
V1 = Tegangan urutan negatif (Volt) 
V2 = Tegangan urutan positif  (Volt) 
I1 = Arus urutan positif (Ampere) 
I2 = Arus urutan negatif (Ampere) 
Pada sistem distribusi tiga fasa empat kawat terdapat 
komponen utama urutan nol, sehingga untuk menentukan 
faktor ketidakseimbangan beban, maka komponen urutan 
nol tersebut dihilangkan. 
 
G. Tarif Daya Listrik 
Tarif dasar listrik atau biasa disingkat TDL, adalah 
tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah untuk para 
pelanggan PLN. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 28/2016 
[12], berikut adalah tarif tenaga listrik yang berlaku dan 
tabel tarif tenaga listrik bersubsidi dan non subsidi: 
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Sumber :Peraturan Mentri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
nomor 28/2016 











1	 R-1/TR	 900VA-RTM	 *)	 1.352,00	 1.352,00	
2	 R-1/TR	 1.300	VA	 *)	 1.467,28	 1.467,28	





5	 R-3/TR	 6.600	VA	ke	atas	 *)	 1.467,28	 1.467,28	
6	 B-2/TR	 6.600	s.d.	200	kVA	 *)	 1.467,28	 1.467,28	

























































Sehingga dalam perhitungan kerugian energi listrik 
dapat menggunakan persamaan berikut [10]: 
W = P x t     (12) 
     
Kerugian Energi Listrik Rp =  !
!"""
 ×𝑇𝐷𝐿 (13) 
 
Dengan: 
W   =  Rugi Energi Listrik (Watt Jam) 
P   =  Rugi – rugi daya listrik (Watt) 
t    =  Lama pemakaian ( jam ) 
!
!"""
  =  Pemakaian Listrik ( kWh ) 
TDL =  Tarif Dasar Listrik ( Rp / kWh ) 
 
III. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, penyulang Toddopuli pada GI 
Panakukkang menjadi salah satu objek dengan terfokus 





1. Analisa Ketidakseimbangan Beban
2. Menghitung Rugi-Rugi Daya dan 
Jatuh Tegangan
3. Membandingkan Nilai Rugi-Rugi Daya 
antara Manual dan ETAP 16.0
 Perhitungan Kerugian 





Gambar 4. Flowchart Prosedur Kegiatan 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Menentukan Beban Tak Seimbang pada Trafo 
Distribusi 
Karena banyaknya jumlah gardu trafo yang ada pada 
penyulang Toddopuli maka diambil beberapa gardu trafo 
saja yang tecatat oleh ULP Panakukkang pernah 
mengalami gangguan ketidakseimabangan beban selama 
tahun 2019 yaitu dari bulan Januari – September 2019. 
Dan diperoleh 4 buah gardu trafo yang mengalami 
gangguan yaitu GT.PTP037, GT.PTP022, GT.PTP028 dan 
GT.PTP021. Berikut datanya: 
 






























Jl.	Toddopuli	10	 160	 76	 123	 172	 398	
 
B. Menghitung Nilai Faktor Ketidakseimbangan Beban 
Dengan mengambil satu sampel trafo yaitu GT. 
PTP028 dan dengan menggunakan persamaan (4), (5) dan 
(11) maka berikut penyelesaiannya: 














250	 313	 158	 160	 398	
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Diketahui: 𝐼! = 313 A 𝐼! = 160 𝐴 
    𝐼! = 158 A V = 398 Volt 
    𝐼! = 160 A 
    Maka  𝐼! =  
!
!
 (𝐼!  + 𝑎𝐼! +  𝑎!𝐼!)  
  𝐼! =  
!
!
 ( 313∠ 0º + 1 ∠ 120º.158∠ 240º + (1     
                       ∠  120º)2 . 160 ∠ 120º) A 
𝐼! =  
!
!
  ( 313∠ 0º +158∠360º+1∠240º.160  
        ∠ 120º)  A 
𝐼!  =  
!
!
 ( 313 ∠ 0º + 158∠360º + 160∠ 360º )  A 
𝐼!  =  
!
!
 ( 313 +  158    +  160  ) A 




𝐼!  =  210,33 A         
𝐼! =  
!
!
 (𝐼!  + 𝑎!𝐼! +  𝑎𝐼!) A 
      𝐼! =  
!
!
 ( 313∠0º + (1∠ 120º)2.158∠240º   
                     +1∠120º.160 ∠120º)                                                              
      𝐼! =   
!
!
 ( 313 ∠ 0º + 1∠ 240º . 158 ∠ 240º  + 1 ∠       
           120º . 160 ∠120º) A 
     𝐼! =  
!
!
 ( 313∠0º +158∠120º  +  160 ∠  240º )  A  
    𝐼! =  
!
!
  (154,01 ∠ −0,64º) A 
𝐼!   =  51,336 ∠ −0,64º A 
 
Dengan menggunakan persamaan (11) halaman. 
Maka harga faktor ketidakseimbangan (FK ) 
beban pada GT.PTP028 dapat diketahui: 
𝐹! =  
!!
!!
   




 𝐹! =  2,44 A 
 
 
C. Mengidentifikasi Nilai Jatuh dan Rugi-Rugi Daya 
pada Keadaan Tak Seimbang 
Dengan menggunakan persamaan (7) dan (8) dengan 
sampel yang sama pada GT.PTP028 maka berikut 
penyelesaiannya [10]: 
a. Nilai Jatuh Tegangan 
∆V = I ( R cos φ + X sin φ ) L    
 ∆V = 160 ((0,457 . 0,85) + (0,35.0,52) ). 0,6 Volt 
 ∆V  = 96 (0,38 + 0,18) Volt 
 ∆V  =  53,76 Volt 
Sesuai SPLN No. 72 Tahun 1987 [14], dimana 
jatuh tegangan yang diperbolehkan dalam penyaluran 
distribusi hanya boleh sebesar +5% dan -10%, 
sehingga nilai standar jatuh tegangan dalam 
presentase: 
(∆V%)  = ∆!
!
 x 100% 
(∆V%)  = !",!"
!!"
 x 100% 
(∆V%)  = 24,43 % 
b. Rugi-Rugi Daya pada Penghantar Netral 
Pn =  In 2 . Rn . L 
Pn =  (160)2 .  0,599. 0,6 watt 
Pn = 9200 watt 
Pn = 9,20  kW 
 
c. Rugi-Rugi Daya pada Jaringan 
P = 3. I 2 . R . L 
P  = 3. ( 210,33 ) 2 . 0,457. 0,6 watt 
P = 36390,761 watt 
P  = 36,39  kW 
Tabel 4. Tabel Perhitungan Faktor Ketidakseimbangan dan Rugi-


























76	 123	 172	 28,10	%	 	2,24	 21,168	 12,58	 1,42	
 
D. Mengidentifikasi Nilai Jatuh dan Rugi-Rugi Daya 
pada Keadaan Seimbang 
Dengan cara yang sama seperti poin B dan C maka 
berikut adalah hasil perhitungannya setelah 
penyeimbangan beban: 
 
Tabel 5. Tabel Perhitungan Faktor Ketidakseimbangan dan Rugi-


























120	 100	 132	 18,00%	 0,79	 9,40	 11,32	 0,28	
 
E. Mengitung Nilai Rugi-Rugi Daya dengan ETAP 16.0 
Dengan menggunakan data pada sampel yang sama 
seperti sebelumnya maka berikut adalah diagram satu garis 
yang muncul pada simulasi ETAP 16.0 : 
 
 
Gambar 5 Single Line Diagram GT.PTP028 sebelum 
Penyeimbangan 
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Gambar 6. Hasil Simulasi pada GT.PTP028 sebelum 
Penyeimbangan 
 
Kemudian setelah penyeimbangan beban bentuk SLD dan 
hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 7. Single Line Diagram GT.PTP028 setelah 
Penyeimbangan 
 
Gambar 8. Hasil Simulasi pada GT.PTP028 setelah 
Penyeimbangan 
Tabel 6. Tabel Perbandingan Nilai Rugi-Rugi Daya pada 



































12,58	 12,8	 11,32	 11,3	
 
F. Menghitung Nilai Kerugian Energi Listrik pada 
Keadaan Tak Seimbang 
Dengan menggunakan persamaan (12) dan (13) maka 
penyelesaiannya adalah sebagai berikut dengan 
mengambil sampel yang sama yaitu pada GT. PTP028: 
𝑊 = 𝑃 ×𝑡 = 97,04 kW ×24 jam = 2328,96 kWh 
Kerugian Energi Listrik Rp =  !
!"""
 ×𝑇𝐷𝐿   
Kerugian Energi Listrik Rp = 2328,96 kWh ×      
                                                  Rp. 1174,58 / kWh 
Kerugian Energi Listrik Rp  = Rp. 2.735.549,83  
 
Untuk nilai pada gardu lainnya terdapat pada tabel 
dibawah ini. 
Tabel 7. Tabel Nilai Kerugian Energi Listrik Sebelum 
Penyeimbangan Beban pada Penyulang Toddopuli 






















33,54 804,96 Rp. 945.489,91 
 
G. Menghitung Nilai Kerugian Energi Listrik pada 
Keadaan Seimbang 
Dengan menggunakan persamaan (12) dan (13) maka 
penyelesaiannya adalah sebagai berikut dengan 
mengambil sampel yang sama yaitu pada GT. PTP028: 
𝑊 = 𝑃 ×𝑡 = 34,87 kW ×24 jam = 836,88 kWh 
Kerugian Energi Listrik Rp =  !
!"""
 ×𝑇𝐷𝐿   
KerugianEnergi Listrik Rp = 836,88 kWh × Rp.  
               1174,58 / kWh 
Kerugian Energi Listrik Rp  = Rp. 982.982,51  
 
Untuk nilai pada gardu lainnya terdapat pada tabel 
dibawah ini. 
 
Tabel 8. Tabel Nilai Kerugian Energi Listrik Setelah 
Penyeimbangan Beban pada Penyulang Toddopuli 






1 GT.PTP037 31,79 786,96 Rp. 924.347,47 
2 GT.PTP022 95,14 2283,36 Rp. 2.681.988,98 
3 GT.PTP028 34,87 836,88 Rp. 982.982,51 
4 GT.PTP021 11,32 271,68 Rp. 319.109,89 
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Gambar 9 Perbandingan Nilai Kerugian Energi Listrik pada 
Penyulang Toddopuli 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis mengenai 
ketidakseimbangan beban trafo distribusi 20 kV pada 
Penyulang Toddopuli, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka 
diperoleh ada 4 gardu trafo distribusi yang 
mengalami ketidakseimbangan beban. Hal ini 
dibuktikan dengan besarnya nilai Fk (Faktor 
Ketidakseimbangan) yang melebihi standar. Yaitu 
GT.PTP037 sebesar 0,88, GT.PTP022 sebesar 1,74, 
GT.PTP028 sebesar 2,44, dan GT.PTP021 sebesar 
2,24.  
2. Pengaruh dari adanya ketidakseimbangan beban 
adalah munculnya arus di netral trafo. Sehingga arus 
yang mengalir ini menyebabkan terjadinya rugi-rugi 
daya. Dimana nilai rugi-rugi daya terbesar adalah 
99,04 kW pada GT.PTP022 dengan rugi daya netral 
sebesar 13,94 kW. 
3. Dari nilai rugi-rugi daya yang telah dihitung maka 
diperoleh total daya yang timbul adalah sebesar 
319,4 kW dengan kerugian energi listrik yang 
ditimbulkan sebesar Rp.9.003.860,00. Setelah 
diseimbangkan maka nilainya turun sebesar 45,48% 
yaitu menjadi 174,12 kW dengan kerugian energi 
listrik sebesar Rp. 4.908.429,00. Dan selisih rugi-rugi 
daya terbesar antara perhitungan manual dan simulasi 
ETAP 16.0 yaitu terdapat di GT.PTP022 dengan nilai 
sebesar 1,24. 
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